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REFERENCIAS:

ACOMETIDA SUBTERRANEA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm? A ESQ. RIVADAVIA Y SAN MARTIN
ACOMETIDA SUBTERRANEA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm?® A ESQ. RIVADAVIA Y SAN MARTIN
ACOMETIDA SUBTERRANEA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm? A ESQ. GOB. DELOQUI Y ANTARTIDA ARGENTINA
ACOMETIDA SUBTERRANEA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm?® A ESQ. RIVADAVIA Y GOB. PAZ
ACOMETIDA SUBTERRANEA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm?* A ESQ. RIVADAVIA Y GOB. PAZ
ACOMETIDA CABLE SUBTERRANEO 3x240/120 mm? A BUZON ESQ. GOB. GODOY Y RIVADAVIA
ACOMETIDA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm? A ESQ. GOB. GODOY Y GOB. DELOQUI
ACOMETIDA A CABLE AEREO 3x70/50/25 mm? A ESQ. GOB. DELOQUI Y GOB. GODOY

SALIDA CABLE SUBTERRANEO 2x(3x150/95 mm?) A BUZON EDIFICIO GOB. DELOQUI 373
CANERO DE CRUCE DE CALLE RIVADAVIA (4 CONDUCTORES + 2 RESERVAS)

CANERO DE CRUCE DE CALLE GODOY (2 CONDUCTORES + 4 RESERVAS)
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REALIZO:

PLANO GENERAL DE UBICACION Y

APROBO:

DETALLE DE SALIDAS SUBTERRANEAS

FECHA:

04/2019
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