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TRANSFORMADOR DE 1000 kVA

TIPO

RELACION 13,2/0,4—0,231 kV
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ANEXO 6

ESQUEMA UNIFILAR DE TABLERO DE

BAJA TENSION

ING.J.CANO

ING. M. CARRO

05/2019

REALIZO

APROBO:

FECHA:




