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300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 01

* Mantenimiento Correctivo Bomba de agua 5,5 HP
Trabajo a Realizar
Descripción:
 Constatación de Falla
 Despiece de equipo
 Bobinado de motor eléctrico
 Reparación de estopada: relleno y torneado de empaquetadura
 Limpieza
 Cambio de rodamientos
 Armado
CONSIDERACIONES GENERALES
 NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN
EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO
HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL
EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE CALDERA ZONA SUR - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE
OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410

LOPEZ HECTOR HUGO 0 1,00 566.600,001,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 566.600,00 0,00 0,00

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
 [2023 525-371] Mantenimiento Preventivo Bomba de agua 5,5 HP
Trabajo a Realizar
Descripción:
 Despiece de equipo
 Reparación de estopada: relleno y torneado de empaquetadura
 Limpieza
 Cambio de rodamientos
 Armado
CONSIDERACIONES GENERALES
 NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN
EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO
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HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL
EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE CALDERA ZONA SUR - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE
OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410
 [2023 525-371] Mantenimiento Correctivo Bomba de agua 5,5 HP
Trabajo a Realizar
Descripción:
 Constatación de Falla
 Despiece de equipo
 Bobinado de motor eléctrico
 Reparación de estopada: relleno y torneado de empaquetadura
 Limpieza
 Cambio de rodamientos
 Armado
CONSIDERACIONES GENERALES
 NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN
EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO
HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL
EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE CALDERA ZONA SUR - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE
OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410

300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 02

* Mantenimiento Preventivo Bomba de agua 5,5 HP
Trabajo a Realizar
Descripción:
 Despiece de equipo
 Reparación de estopada: relleno y torneado de empaquetadura
 Limpieza
 Cambio de rodamientos
 Armado
CONSIDERACIONES GENERALES
 NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN
EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO
HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL
EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE CALDERA ZONA SUR - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE
OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410

LOPEZ HECTOR HUGO 0 1,00 566.600,001,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 566.600,00 0,00 0,00

D. Amp. I.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
 [2023 525-371] Mantenimiento Preventivo Bomba de agua 5,5 HP
Trabajo a Realizar
Descripción:
 Despiece de equipo
 Reparación de estopada: relleno y torneado de empaquetadura
 Limpieza
 Cambio de rodamientos
 Armado
CONSIDERACIONES GENERALES
 NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN
EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO
HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL
EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE CALDERA ZONA SUR - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE
OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410
 [2023 525-371] Mantenimiento Correctivo Bomba de agua 5,5 HP
Trabajo a Realizar
Descripción:
 Constatación de Falla
 Despiece de equipo
 Bobinado de motor eléctrico
 Reparación de estopada: relleno y torneado de empaquetadura
 Limpieza
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 Cambio de rodamientos
 Armado
CONSIDERACIONES GENERALES
 NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
 NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN
EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
 NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO
HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL
EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
 NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE CALDERA ZONA SUR - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE
OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410


