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Cotización con destino a:
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286/2024-525

08/10/24 - 12:00
FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Nº 78819 Letra E Año 2024 Ámbito 1728

Renglón Insumo

Oferente Alt Precio Ref. Precio UnitarioCant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Total AdjudicadoPrecio Unit. C/Bon Precio Total Adjudicado C/Bon

300030002-94 SERVICIO REPARACION 11

* CORRESPONDE COTIZAR:
S/ADQUISICIÓN DE FABRICACION E INSTALACION DE TIRAJES EN DOS CALDERAS DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD
* FABRICACION E INSTALACION DE TIRAJES EN DOS CALDERAS
CARACTERISTICAS TECNICAS minimas (A modo orientativo):
- Desmontar caño de tiraje de calderas con hidrogrúa.
-Cambio de tiraje de calderas con fabricacion de dos tirajes de acero inoxidable de 12 mts de largo por 500 mm de diámetro, con una puerta a cada caño para la limpieza de tiraje.
-Colocacion con montaje de hidrogrúa.
-Corroborar correcto funcionamiento.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR TRABAJO A REALIZAR.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO
DE FABRICACIÓN/REPARACION.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

RIVERA, LUCAS ANDRES 0 1,00 9.225.000,001,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 9.225.000,00 0,00 0,00
Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION
 [2024 525-355] CORRESPONDE COTIZAR:
S/ADQUISICIÓN DE FABRICACION E INSTALACION DE TIRAJES EN DOS CALDERAS DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD
* FABRICACION E INSTALACION DE TIRAJES EN DOS CALDERAS
CARACTERISTICAS TECNICAS minimas (A modo orientativo):
- Desmontar caño de tiraje de calderas con hidrogrúa.
-Cambio de tiraje de calderas con fabricacion de dos tirajes de acero inoxidable de 12 mts de largo por 500 mm de diámetro, con una puerta a cada caño para la limpieza de tiraje.
-Colocacion con montaje de hidrogrúa.
-Corroborar correcto funcionamiento.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR TRABAJO A REALIZAR.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO
DE FABRICACIÓN/REPARACION.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-
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