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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Infraestructura Edilicia

NOTA INF. N° 69/ 2026
LETRA: D.G.LE.-M.O.y S.P.

Cde. Exp. E- 81111-2026- M.P.y A.

Ref.: Informe Técnico sobre Reparacion y/
Mant. de Caldera Mural tipo BAXIy Prov. e
Inst. Bomba Presurizadora existente en el
Edificio de la Secretaria de Desarrollo y PYME.-
Ushuaia.-

USHUALIA, 15 de Septiembre de 2026.

AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. MARTIN A. MOREYRA

S / D.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a la intervencion
solicitada por la superioridad, a fin indicar que se constatd en el presente mes septiembre el deterioro y
sin servicio de Calefaccion de 1(uno) Caldera Mural tipo BAXI ECO 485, existente en el edificio de
referencia, ubicado en calle Don Bosco N.° 614 de la ciudad de Ushuaia.

En tal sentido se Informa:

e De acuerdo a lo informado por personal dependiente del Ministerio de la Produccién y
Ambiente el artefacto de gas y lo constatado “in siti” se encuentra sin funcionamiento dicha
Caldera, por consiguiente sin servicio de calefaccion. En tal sentido y sefialando un Error el
sistema de seguridad del equipo se sugiere la intervencion de un Servicio Oficial para su
reparacion; reemplazo de componentes especificos y puesta en marcha del mismo.

e A Orden 02 se registra informe realizado por personal idoneo dependiente de la Direccion de
Servicios de Mantenimiento, segin Orden de Trabajo N.° 1292/ 2023,Letra: D.S.G. Z.S.-
MOSP, indicando la recomendacion de un servicio oficial para la reparacion de las falencias
técnicas del artefacto de gas en cuestion.

e En el presente relevamiento se verifico la falta en la instalacion del Tanque de Reserva de agua
existente de una bomba presurizadora (tipo WILO 201EA- 140/ 25- 220 V- PRES. MAX 2
BAR- ENTRADA Y SALIDA DE AGUA 3/4”) . Equipo necesario para mantener una presion
constante de agua, segun lo que demanda una Caldera de estas caracteristicas técnicas, y lo ya
recomendado oportunamente por el Servicio Oficial a Ord. 03.-

De Ia situacion expuesta y avalando los requerimientos antes informados es opinion,
salvo mejor criterio, la intervencion de un Servicio oficial para la puesta en marcha del equipo de
calefaccion, considerando ejecutar todo los trabajos necesarios recomendados para garantizar el normal
funcionamiento de servicio basico.
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Se eleva el presente para su conocimiento y posterior intervencion de las areas
pertinentes para la continuidad del tramite.

Atentamente.

M.M.O. PAREDES L. VICTOR
DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
M.OyS.P.-

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

CALDERA MURAL EXISTENTE TIPO BAXI ECO 4S.- SIN FUNCIONAMIENTO

M.M.O. PAREDES L. VICTOR
DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
M.OySP-
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