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300030002-94 SERVICIO REPARACION 11

* REPARACIÓN DE TURBINA DE CALEFACCIÓN DE EQUIPO UMA DE UTI PEDIÁTRICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Servicio de reparación de la turbina correspondiente al equipo de calefacción UMA (Unidad Manejadora de Aire) de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional Río Grande.
 Desarmado de la turbina.
 Limpieza general de la turbina y sus componentes.
 Provisión y reemplazo de dos (2) rodamientos 6208.
 Armado de la turbina.
 Centrado y ajuste de la turbina.
 Verificación del correcto funcionamiento del conjunto.
Incluye provisión de los repuestos, mano de obra técnica especializada y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la reparación.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR, INDICANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO Y LOS REPUESTOS Y MATERIALES A UTILIZAR. LOS REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADO
ADECUADA Y COMPATIBLES CON EL EQUIPO EXISTENTE.
NOTA 2: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN: INMEDIATO, DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO, CONSIDERANDO EL CARÁCTER CRÍTICO Y URGENTE DE LA INTERVENCIÓN.
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol – Hospital Regional Río Grande – sito en calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Río Grande – Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S. – C.P. 9420.

RIVERA, LUCAS ANDRES 0 1,00 740.000,001,00 0,00
Marca: Laboratorio:

0,00 740.000,00 0,00 0,00
HabilitadoEstado Oferente:

D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION
 [2026 525-340] REPARACIÓN DE TURBINA DE CALEFACCIÓN DE EQUIPO UMA DE UTI PEDIÁTRICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Servicio de reparación de la turbina correspondiente al equipo de calefacción UMA (Unidad Manejadora de Aire) de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional Río Grande.
 Desarmado de la turbina.
 Limpieza general de la turbina y sus componentes.
 Provisión y reemplazo de dos (2) rodamientos 6208.
 Armado de la turbina.
 Centrado y ajuste de la turbina.
 Verificación del correcto funcionamiento del conjunto.
Incluye provisión de los repuestos, mano de obra técnica especializada y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la reparación.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR, INDICANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO Y LOS REPUESTOS Y MATERIALES A UTILIZAR. LOS REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADO
ADECUADA Y COMPATIBLES CON EL EQUIPO EXISTENTE.
NOTA 2: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN: INMEDIATO, DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO, CONSIDERANDO EL CARÁCTER CRÍTICO Y URGENTE DE LA INTERVENCIÓN.
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol – Hospital Regional Río Grande – sito en calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Río Grande – Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S. – C.P. 9420.
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